ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № ______
на узел учета электрической энергии потребителя  
Адрес расположения земельного участка потребителя: 
Тверская область, Кимрский район, д. Крева, с\п Федоровское, СНТ «Чайка», Сектор №___, Участок №___
Собственник : ______________________________________________________ 
Максимальная мощность энергопринимающего устройства земельного участка 2.3 кВт
Уровень напряжения: 1 фаза ~0,4 кВ.
Точка присоединения- ВЛ - 0,4кВ, ближайшая к участку собственника опора линия сектора №____.
Характер нагрузки - бытовая
[bookmark: _Hlk86267849]Место установки прибора учета- ВЛ - 0,4кВ, ближайшая к участку собственника опора линия сектора №____, или
Трубостойка на границе участка  собственника.   
Требования к прибору учета:
Тип прибора учёта-  электросчетчик Меркурий 201.5 
Класс точности 1,0
Номинальное напряжение _230 В
Номинальный ток  5/60 А
Для допуска прибора учета в эксплуатацию собственник земельного участка осуществляет следующие мероприятия: 
Прибор учета установить в электрощите для наружной установки.
[bookmark: _GoBack]Установить до электросчётчика вводной  АВ  2P 10А  C2 с обязательной возможностью пломбировки. После электросчётчика установить АВ 2P 10А  C2. Электрощит установить на высоте примерно 1,7 м. При использовании металлического щита обеспечить заземление в соответствии с ПУЭ.  
Подключение проводить проводом СИП-2А 2х16мм2.
Заключает договор электроснабжения с СНТ «Чайка».
Для допуска прибора учета в эксплуатацию СНТ осуществляет следующие мероприятия: 
Штатный электрик осуществляет проверку и опломбирование водного АВ и электросчётчика в электрощите собственника. Подключение собранного электрощита собственника участка к секторной линии ВЛ-0,4.
СНТ «Чайка» Оформляет и подписывает договор электроснабжения с собственником.  
Дата выдачи технических условий _______________

Председатель Правления СНТ «Чайка» ____________ Шакиров В.Ф.
Технические условия получил _____________/______________
